
Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування згсладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №446 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 02 » 05 2Р18РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Сеятошинський р-н, с. Софіївська Борщагіека, 
ЖК «Софіївський квартал», вул.Шалімова,69А , салон краси« І88А» 

Найменування вододжерела кран 

Дата і час відбору проби 28.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60 С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 10 градуси 

Осад(описати) 6/0 

Каламутність 0 НОК 

рН ТА 
Залишковий хлор не виявлен. 

вільний не виявлен. мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний не виявлений _мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 1^44 мг 0 2 / д м 2 

Азот мг/л аміаку ( Щ мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 12.4 мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 

Загальна жорсткість 4Д) мг- екв/дм3 ГОСТ 4151 -72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди ї м мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати Ш . мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо <01 ' мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець_ 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дмТОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ* 4152-89 

мг/дм3ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній_ 

Поліфосфати 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець^ 

_мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани ( ТГМ,сума)_ мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти^ 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанГІін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди_ 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

• З 
№166 : ЗМЧ= 21 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см -

відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 
Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран ) 
за адресою: с.Соф.Борщагівка, ЖК «Софіївський квартал», вул.Шалімова,69А , 
салон краси «І88А» за органолептичними, санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до 
споживання людиною^^ентрС? 

Завідуючий відділенням сщан^ації. 
санітарно-гіпєнічнго 

Завідуючий КИЄЕ З-Сі 

г-кеї .• х X і> 
ськимІРВЛДо 

» / . . ^ ж ь ® . .уу 

ІЦО і х 
МШОв ід:> 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛІД МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №432 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД «28 » 04 2Р18РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошжський район , с. Софіївська Борщагівка, 
точка врізки труби на перетині вулиць В.Кільцева та вул.Київська. 

Найменування вододж^рела - кран 

Дата і час відбору проби 25.04.2018р. 

Запах бали при 20 С_ 

Присмак бали при 20 С , кольоровість 15 

бали при 60 С 

градуси 

Осад(описати) 1/о_ 

Каламутність 0,3 

рН 

НОК 

Залишковий хлор 

вільний мг/дм ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний 

Залишковий озон 

Окисність 4,8 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

_мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

МГ Ог/дм 

Азот мг/л аміаку 0,38 

Азот мг/л нітритів <0,003 

Азот мг/л нітратів <2,25 

мг/дм ГОСТ 4192-82 

_мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткість 3,2 

Сухий залишок 

Хлориди 14,0 

мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

Сульфати_ 

Залізо 

Мідь 

73,0 

о л 

мг/дмТОСТ 18164-72 

_мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

_мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

мг/дм ГОСТ4388 - 72 

Цинк_ мг/дм ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дмТОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСР 4152-89 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати__ 

Селен 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна^ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабіль чий_ 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

З • • 
№150 : ЗМЧ=22 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см - відсутні, 

патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження і 1-с 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з точка врізки труби на 
перетині вулиці В.Кільцева та вул.Київська за органолептичними, санітарно-
хімічними та мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням 
згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
до споживання людиною» 

Завідуючий віділенням організації 
санітарно-гігієнічних досліджень : 

Завідуючий Києї о-Святошинським 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛі і МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №431 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД «28 » 04 2018 року 

Місце відбору проби - Києво-Сеятошинський район , с. Софіївська Борщагівка, 
вул.Академіка Шалімова , буд № 67 - А, офісне приміщення, І поверх 

Найменування водо джерела - кран 

Дата і час відбору проби 25.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20 С_ 

Присмак_ бали при 20°С , кольоровість 10 

бали при 60 С 

градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0,5 

рН 

НОК 

Залишковий хлор 

вільний 

Зв'язаний 

Залишковий озон_ 

Окисність 

Азот мг/л аміаку_ 

0,96 

0,3 

Азот мг/л нітритів < 0,003 

Азот мг/л нітратів 15,8 

Загальна жорсткість 4,0 

Сухий залишок 

Хлориди 14,0 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

мг 0 2 / д м 

мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

мг-екв/дм3 ГОСТ 4151 - 72 

мг/дм ГОСТ 18164-72 

Сульфати_ 

Залізо 

Мідь 

2.4 

0.15 

мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

_мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

мг/дм ГОСТ43 8 8 - 72 



Цинк 

Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дмТОСТ 18293- 72 

мг/дм3ГОСТ Ї8293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума) мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Хром(+)_ 

Кадмій 

Пестициди 

_мг/дм 3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Стронцій стабільний мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

• • • з • №149 : ЗМЧ=15 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см - відсутні, 
патогенні ентеробактерії в 1 дм - відсутні 

Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова , 67-А ( офіс) за 
органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає 
нормативним значенням згідно ви мої; 
води питної, призначеної до спож 

Завідуючий віділенням організації 
санітарно-гігієні1 них досліджень : 

Завідуючий Києво-Свягошинським Р 

171- 10 «Гігієнічні вимоги до 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



, М І Н І С Т Е Р С Т В О О Х О Р О Н И З Д О Р О В ' Я У К Р А Ї Н И 

Д Е Р Ж А В Н А У С Т А Н О В А •<< К Л ї В С Ь К И Й 0 Гх! А ( Н И Й Л А ї > О Р А Т О РІ ї И Й 
Ц Е Н Т Р М І Н І С Т Е Р С Т В А О Х О Р О Н И З Д О Р О В ' Я У К Р А Ї Н И » 

Вірусологічна лабораторія відділ} дослідження біологічних факторів 
• Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ І50ЛЕС 17025:2006 піт 12.12,2016 Лг 2Н1347 
вул. Гериена. ЗІ. м. Київ. 04050. е і '044} 4<$?-»5-3 8: тел./факс: (044)483-90-67,е.гпаіі: 

5е5@уіасіик.пеі. Ні№://^ду^\оЬЬе5>кіеу.сот.иа Код ЄДРПОУ 38518118 
' ~~ ЗАТВЕРДЖЕНО 

.. Наказом в'.о. директора 
ДУ «Київський ОЛЦМОЗ України» •• 

• Г.М. Грннчу-к 
від 06.01.2017 Ха З 

П Р О Т О К О Л В І Ш Р О Б У В А Н Ь ЛЇ 905/95 
від 26.04.18р. 

МЕТОДОМ ІМУНОФЕРМЕИТНОПО АНАЛІЗУ^ об'єктів довкілля) 

Замовник: Кисво-СвятощинськнІ! РВЛД • . , ••••..•;••• 
Матеріач:'^ШІІіа.вода . і^сімдено безішушснь, в досіаіній.кількості» 
Місце відбору зразка сСоФіївська Борімагівка» аодоршподідьна камера на розі В У Л І Ш І Кільцевої та 
Київської А . 
Дата та вас забору матеріалу: 25.04.1% 14:50 гол V : : " ; ' А 
Дата та мас надходження матеріалу: 25.04. 18Р. І б: ІОгод ' ' ; ".' ; ''.'.. 
Умови проведення випробувань: згідно 4 1 

Дата початку випробовування: 26.04.18р. 

Найменування антигенів та ' Результат (,антигени Дата закінчення 
збудника сими, ієни не вияв, ієні), випробування 

(попа.тик античної 
_ _ _;, _ густини) 

Антиген ВГ А . _ ] негативний- Г~ 2 6 . 0 4 Л 8 р ~ 

Лікар- вірусолог Г, / " . (Дийа 'Ю.М.) 
' ' <77.Ш 

Завідувач відділення організації - ' . 
ЄііІЛЄМІОДОГІЧНИХ досліджень - ,• 
відділу дослідження 1 ' • /» ' » 
біологічних факторів І , І , і В ара С.М) 

^иЩІ(С) (77.і Б. ) 
ПРИМІТКА: протокол випробувань не підла;- >аліЛ»\" -ж часткраєму гсредруку без дозволу керівника 

випробувальне: лабораторії 

Ф-ВЛ-5 Редакція: (•>• • • ?0!~ Скорший . з і 



26.04.2018 Києво-Святошинський РВЛД 26.04.18р. 001-Ірд 

г 

М І Н І С Т Е Р С Т В О О Х О Р О Н И З Д О Р О В ' Я У К Р А Ї Н И 

Д Е Р Ж А В Н А У С Т А Н О В А « К И Ї В С Ь К И Й О Б Л А С Н И Й Л А Б О Р А Т О Р Н И Й 
Ц Е Н Т Р М І Н І С Т Е Р С Т В А О Х О Р О Н И З Д О Р О В ' Я У К Р А Ї Н И » 

Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів 
Атестат про акредитацію відповідно ДСТ> Г-О'П С 17025:2006 від 12,12.2016 30> 2Н1347 

вуд. Гераева. 31. \і. Київ. 04050» тел,: і 04-І) 483-15-18: тел/факс: (044) 483-90-67, е.шаїї: 
щ о щ і у к - а д , Ьир:•• лпчуу,оЬІ^--кіеч . с о п щ К'ол ЄДРІІОУ-38.51811.8 . _ 

- - * ~ - - :Ш"ВЕРДЖЕНО~ . 
Наказом в.о. директора 
ДУ «Київський ОЛЦ МОЛ України» 
Г.М, Грикчук 
від 06.01 017 ЛеЗ 

ПРОТОКО, і І'м!Ш-і Н>> НАПЬ ЛІ- 905/95 
віл 2 (ОН. 1,8р. 

МЕТОДОМ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ (з об'єктів довкілля) 

За ювн [ і і .пінський РВЛД • ....... -
VIатеріал: литпа вода (доставлено без порч шень. д доспи ній кількості) 
Місце відбору зразка с ^ Щ і р е » та^ШРоЮ^,,^^! Ш І ^ І Й Р У М м т Т . Т » 
МУВШЇІІІ _ _ _ _ __ _ - --..— 
Дата та час забору матеріалу: 23.04.18р. 14:50 год " ..••".:... ' / / 
Дата та час надходженню матеріалу: 25,04.18р. 16:1 Ото л 
Умовк проведення випроГп'взвь' чгіаио ШІ 

Дата початку вйпр Існування: 26.04.18р. 

Найменування антигенів та : Результат (антигени Дата закінчення 
іоудника паявжпі/ие виявлені). випробування 

(показник античної 
густини) 

аггкген ВГА негативний і 26.04.18р. 

Л ікар-з ір>л Х Л й б й Ж Ш 
(/пі)'Ніс) (ІТ.ІБ.) 

Заі дуіщч і'іДділення організації / 
епідеміологічних досліджень / ' - • • ' 
відділу дослідження ї ; / . / • уф'-ЇЇ ' 
біологічних факторів __ ' V і (-Вара С.М.) 

/пицгіл, * (Ш.Щ 
ПРИМІТКА: прогчкод випробувань не підтагае. повномудя чшгткдяейу.передруку б » дозволу керівника 

ЙРПробувалі-ДО: 

єоскціу : !> : / ';' ./ . " Сторінка і з 1 

Ьйр5://т аіі .доодіе.сот/таі І/и/0/#і пЬох/16302097сІ71 е32ае?ргоі есІог= 1 & т е5задеРагІІй= 0.1 1/1 



М І Н І С Т Е Р С Т В О О Х О Р О Н И З Д О Р О В ' Я У К Р А Ї Н И 
Д Е Р Ж А В Н А У С Т А Н О В А « К И Ї В С Ь К И Й О Б Л А С Н И Й Л А Б О Р А Т О Р Н И Й 

Ц Е Н Т Р М І Н І С Т Е Р С Т В А О Х О Р О Н И З Д О Р О В ' Я У К Р А Ї Н И » 
Вірусологічна лабораторія відділ) юслідження біологічних факторів 

Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ Ї50ЛЕС 17025:2006 від 12,12,2016 Лі 2Н1347 
вуя. Герцена, ЗІ . м. Київ. 04050, тел.: (044) 48?-]5-18; тел./факс; (044) 483-90-67,е.шаіі: 

ве5{й;ушдик.пеі. Ь«р://у>^-.оЬІ8Є8»кЬ-.еош.иа Код ЄДРПОУ 3851811.8 , _ _ _ _ _ 

Наказом в.о. директора 
Д'У «Київський О.Л1Д МОЗ України» 
і ' 1. Грнич> 
в "-.01.20 і XV З 

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУ В \ПЬ Л« 904 94 
віл 26,04.18р. 

МЕТОДОМ Г.\ІУ'НОФЕРМЕЙТНОГО АНАЛІЗУ^ об'єктів довкілля) 

Замовник: ,.Кжво:Святс]ДинсмиЙ РВ.ІЇД . . . 
Матеріал: ритна водя„ (доставлено без порушень, в до. і а лін кіліжос 0 
Місце відбору зразка: с.Софіївська Борціаг]вка,,.й\;л1ІІалімова. 6? а (офісне приміщення 1 оверх) 
Дата та чаодабору матеріал}': 25.04.18р. Т4:08- гол 
Дата та час иадхоаженнг.матеріалу:_ 25.04. ] 8р. : б-: 0 гол , 

• Умови проведення випробувань: підло НЛ 

Дата початк.) вйггробопч вайпа• 26.04.18р 

Найменування аитигеніе та 
збудника 

Антиген рота в і £ \с У 

і І М Ш Ш 
(П.І.Б.) 

і Вара С.М.) 
(П.І.Б.) 

рег.рук) 6е ( ::озп;лт\ керівника 

Результат {антигени Лати закінчення 
вияв, ієні не виявлені), випробування 
(показник античної 

густини) : 
' негатнвиий ; 26.04.18 р. 

Лікар-вірусолої 
(тщис) 

Завідувач вїддідадия організації. 
епідеміологічних досліджень, .... , ... 
відділу дослідження 
біологічних факторів і № 

1 • = -ЩШШШ 
ПРИМІТКА. ПрОТОКОЛДГЛ:ТГЛ>б;Лґ:Л-:.: ИЄПи.ЛЯ<Л:' не-

випробувані!» ИК Л,:5ер;::гір• 

МфС / ••: 

Ф-ВЛ-5 Редакція 3 вщ Об пі,201? Сторінка І з : 



Код 
ЗКУД 

форми за 

Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування за ^ ладу Форма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛГ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №439 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 28 » 04 2Р18РОКУ 

Місце відбору проби - Києео-Сеятошинський район , с. Софіївська Борщагіека, 
вул.Академіка Шалімова,61- А,ке. 74 ; ЖК « Софїіеський квартал» 

Найменування вододжерела кран 

Дата і час відборе проби. . 26.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60 С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 3 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0.3 НОК 

рН 1_А_ 
Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 1,4 мг Ог/дм 

Азот мг/л аміаку <0,1 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітра^в 7,3 мг/дм3 ГОСТ 18826- 73 

Загальна жорсткість 5,0 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151 -72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди 11,2 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 7,8 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо <0,1 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ' 4152-89 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати 

Селен 

мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти_ мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільний_ 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

• • • • З 
№ 158 : ЗМЧ= 16 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см -

відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова ,61-А, кв.74 за 
органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає 
нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, п;,л значеної до с 11 ожи ваці ія л і о д и 11 о ю» 

ЙШ"^- ^ ' -
Завідуючий відділенням організації 
санітарно-гігієнічних досліджень : О.В.Кошик 

т / к <с і- і і а а* 

Ш ' ^̂  / - / /А "О 
Завідуючий Києьо -Святошинським РВЛД С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування за ̂  ладу Форма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №434 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 28 » 04 2018 року 

Місце відбору проб - Києво-Святошинський район , _с. Софіївська Борщагівка, 
вул.Шалімова, )5-А, кв.4 ; ЖК « Софїіеський квартал» 
Найменування водо джерела - кран г 

Дата і час відбору проби 26.04.2018р. 

Запах_ 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак 

Осад (описати) б/о 

Присмак бали при 20°С , кольоровість, 5 градуси 

Каламутність ОД НОК 

рН 7.2 

Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 12, мг Ог / дм2 

Азот мг/л аміаку 0,38 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0.003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 8.6 мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 

Загальна жорсткіїгь 5,6 _ мг-екв/дм3 ГОСТ 4151 - 72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди 8̂ 4 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати У* мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо <0Д мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

Залишковий алюї *іній 

Поліфосфати 

Селен 

Нікель 

Марганець_ 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

Нафтопродукти 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

Ціаніди_ 

Хром(+)_ 

Кадмій 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ' 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309- 72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

№ 153 : ЗМЧ= 12 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 3 
• в . відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм - відсутні. 

тГУ Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова , 65-А , кв.4 за 
органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає 
нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної до спожизанця,людиною» 

Завідуючий віділенням організації 
санітарно-гігієнічних досліджень : 

Завідуючий Києьо -Святошинським РВЛД 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма №. 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №435 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 28 » 04 2Р18РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н ,с. Софіївська Борщагівка, 
вул.Академіка Шалімова, буд.65-А , кв.36; «Софїіеський квартал» . 

Найменування вододжерела - кран 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 8 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0 НОК 

рН 7,3 

Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 1.4 МГ О 2 / д м 

Азот мг/л аміаку 0,18 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0.003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 8.6 мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткість 2.5 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок мг/дм3 ГОСТ 18164-72 

Хлориди 8.4 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 6.8 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо <0,1 мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ' 4152-89 

Барій_ 

Фтор_ 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309- 72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметав и (ТТМ.сума) 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди_ 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Стронцій стабільиий_ _мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 
• • • • з №154 : ЗМЧ =15 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см -

відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні . 

Підпис особи, що проводила дослідження . • . 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова , буд.65-А , кв.36 за 
органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає 
нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної до споживання лщиною» 

Завідуючий віділенням організації 
санітарно-гігієнічних досліджень : 

Завідуючий Києьо -Святошинським РВЛД 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма №. 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №437 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 28 » 04 2Р18РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський район , _с. Софіївська Борщагівка, 
вул. Академіка Шалімова,63- А,кв101 ; ЖК «Софіївський квартал» 

Найменування вододжерела - кран 

Дата і час відбору проби 26.04.2018р. 

Запах бали при 20 С_ 

Присмак_ бали при 20°С , кольоровість 8_ 

бали при 60 С 

градуси 

Осад (описати) б/о 

Каламутність 0,3 

рН 7Д. 

Залишковий хлор_ 

вільний 

Зв'язаний 

Залишковий озон 

Окисність 1,3 

Азот мг/л аміаку 0,27 

Азот мг/л нітритів <0,003 

Азот мг/л нітратів 9,0 

Загальна жорсткість 5,4 

Сухий залишок 

Хлориди 10,5 

Сульфати_ 

Залізо 

Мідь 

7.8 

< 0.1 

Цинк_ 

НОК 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

мг О2/дм 

мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

_мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

мг-екв/дм3 ГОСТ 4151 -72 

мг/дм3ГОСТ 18164-72 

мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

_мг/дм ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

_мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

Залишковий алюміній_ 

Поліфосфати_ 

Селен 

Нікель 

Марганець 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

Нафтопродукти 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

Ціаніди_ 

Хром(+)_ 

Кадмій 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ' 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

№156 : ЗМЧ= 21 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 
відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження . ' ; , 
< " ~ 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова ,63- А, квЛОІ за 
органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає 
нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної до споживанняхлюДкною» 

- У.Л 
Завідуючий віділенням організації 
санітарно-гігієнічних досліджень : 

Завідуючий Києьо -Святошинським РВЛД 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування за ̂  ладу Форма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №43 8 _ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 28 » 04 2018року 

Місце відбору проби - Києво-Сеятошь нський район , с. Софіївська Борщагівка, 
вул. Академіка Шалімова,61 - А,кв.6; ЖК «Софїіеський квартал» 

Найменування вододжерела - кран 

Дата і час відбору проби 26.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 5 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність_ 0,3 НОК 

рН 7Д 

Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 1.3 МГ 0 2 / д м 

Азот мг/л аміаку 0,16 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 10,7 мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткі ̂ гь 5,4 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди 10,5 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 7,8 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо <0,1 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ' 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній_ 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309- 72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума) мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Хром(+)_ 

Кадмій 

Пестициди 

Стронцій стабільний_ 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

№157 : ЗМЧ= 14 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 
відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження с' 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова ,61-А, кв.6 за 
органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає 
нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної до споживані людиною» 

Завідуючий відділенням організації 
санітарно-гігієнічних досліджень : 

Завідуючий Києьо -Святошинським РВЛД 

О.В. Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування за ̂  ладу Форма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №436 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД « 28 » 04 2018 року 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський район , с. Софіївська Борщагівка, 
вул.Академіка Шалімова, буд.бЗ-А , кв. 7 ; ЖК «Софїіеський квартал» 

Найменування вс-^оджерела - кран 

Дата і час відбору проби 26.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20 С бали при 60иС 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 8 градуси 

Осад (описати) б/о 

Каламутність 0,3 НОК 

рН 12 
Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 2Л м г 0 2 / дм2 

Азот мг/л аміаку 0,27 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 8^6 мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткість 5,4 мг-екв/дм ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди Ц 2 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати Ц мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо <0Л мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/ дм3 ГОСТ* 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309- 72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

__мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

Пестициди 

Стронцій стабіль ^ий 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм 3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

№ 155 : ЗМЧ= 18 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см • • • ^ 
відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження_ 
О ' 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул. Академіка Шалімова , буд.бЗ-А , кв.7 
за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками 
відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначе^і]дЩ^їо^ки ваїтня людиною» 

Завідуючий віділенням організації, 
санітарно-гігієнічних досліджень : | 

. X 
Завідуючий КИЄВІ, Святошинським 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №442 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД « 02 » 05 2018 РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошинськтий район , с. Софіївська Борщагівка, 
точка врізки (В.Кільцева - еул.Київська ) 

Найменування вододжорела - кран 

Дата і час відбору проби 28.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60 С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 10 градуси 

Осад (описати) _б/о 

Каламутність (К5 _НОК 

рН 7,2 

Залишковий хлор не виявлен. 

вільнии не виявлен. мг/дм ГОСТ 18190-72 • 1 ~ 
Зв'язаний не виявлено мг/дм ГОСТ 18190-72 

о 

Залишковий озон мг/дм ГОСТ 18190-72 

Окисність Г6 МГ 02 / дм 
з Азот мг/л аміаку 

0,1 мг/дм ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0.003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів - <2,25 мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 

Загальна жорсткість 5^0 мг-екв/дм ГОСТ 4151 -72 о Сухий залишок 

мг/дмТОСТ 18164-72 

Хлориди І М мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 22.4 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо ОД мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ43 8 8 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дмТОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСГ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм ДСанПін № 2.2.4-171 -10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума) 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти_ мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

_мг-екв./дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

№162 : ЗМЧ= 22 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 3 - відсутні, 
патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження_ 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з точки врізки 
( ву.В.Кільцева - вул. Київська ) за органолептичними, санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання 
людиною» 

Завідуючий відділення 
санітарно-гігієнічних д 

Завідуючий Києьо- Свя 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинсі кий районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №443 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 02 » 05 2018РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський район , с. Софіїеська Борщагівка, 
точка врізки ( перетин вулиць В.Кільцева - вул. Гагаріна) 

Найменування вододжерела кран 

Дата і час відбору проси 28.04.2018р. 

Запах 1 (хлору) бали при 20 С_ бали при 60 С 

Присмак_ бали при 20 С , кольоровість 15 _градуси 

Осад (описати) б/о 

Каламутність 0,3 

рН 6,7 

НОК 

Залишковий хлор не виявлений 

вільнии 0,41 
Зв'язаний не виявлении 

Залишковий озон 

Окисність 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 
мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

М 

Азот мг/л аміаку 0,24 

Азот мг/л нітрьг'в <0,003 

Азот мг/л нітратів <2,25 

мг О2/дм 

мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Загальна жорсткість 2,8 

Сухий залишок 

Хлориди 15,4 

_мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

Сульфати_ 

Залізо 

Мідь 

68,1 

0,13 

мг/дм ГОСТ 18164-72 

_мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

_мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

мг/дм ГОСТ4388 - 72 

Цинк_ мг/дм ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСЇ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній_ 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти _мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

_мг-екв./дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабіль шй_ 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

№163 : ЗМЧ= 18 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 3 -
• • • • 3 • відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження_ 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з точка врізки ( перетин 
вулиць В.Кільцева - вул.Гагаріна) не відповідає нормативним значенням за 
показником «окиснюваність» , який перевищує нормативні значення ( 0,5 мг/дм ) на 
0,4 мг/дм3'. 

За іншими показниками,що визначались, досліджений зразок води відповідає 
нормативним значення^гі^но вимог ДСанПЇН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеїї^іД©неЙ6жй9ання людиною» 

Завідуючий відділенням'Організації V? 
санітарно-гігієніттних дослід 

11 \ д о в і д о к і . <3 О- * 
Завідуючий Києво-Св'ЯТ-і 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладу Форма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво — Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ № 444 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД «02» 05 2018 року 

Місце відбору проби - Києео-Сеятошинський р-н , с. Софіївська Борщагівка, 
ЖК «Софіївська сфера», вул. Соборна. 126/14; магазин « Лоток» 

Найменування вододжерела кран 

Дата і час відбору проби 28.04.2018р. 

Запах 1 хлора бали при 20 С 

Присмак_ бали при 20 С , кольоровість_ 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0,5 

р Н 6Л_ 

Залишковий хлор не виявлений 

ВІЛЬНИИ 0,41 
Зв'язаний не виявлении 

Залишковий озон 

Окисність 5,6 

Азот мг/л аміаку_ 0,22 

Азот мг/л нітритів <0,003 

Азот мг/л нітратів 3,0 

Загальна жорсткість 2,8 

Сухий залишок 

Хлориди 15,4 

Сульфати_ 

Залізо 

Мідь 

68,1 

0,17 

бали при 60 С 

15 _градуси 

н о к 

мг/дм3 ГОСТ 18190-72 
мг/дм3ГОСТ 18190-72 

_мг/дм ГОСТ 18190-72 
2 

мг О2 / дм 

мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

_ мг/дм3ГОСТ 18164-72 

_ м г / д м 3 ГОСТ4245 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

_мг/дм 3 ГОСТ 4011-72 

мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дмТОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ* 4152 - 89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати , 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ _мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Поверхнево - акхийні речовини 

Феноли 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна_ 

Магній_ 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг-екв./дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 
• • З 

№164 : 3'.14= 15 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см -
відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 
Підпис особи, що проводила дослідження — 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран ) 
за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Соборна ,126/14 , магазин « Лоток» не 
відповідає нормативним значенням за показником «окиснюваність» , який 
перевищує нормативні значення ( 0,5 мг/дм3) на 0,4 мг/дм3'. 

За інши яи показниками,що визначались, досліджений зразок води відповідає 
нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної 

Завідуючий відділенням о 
санітарно-гігієнічних дос. 

Завідуючий Києво-Свято 

Шпвання людиною» 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладу Форма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №445 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 02 » 05 2018 року 

Місце відбору пр^би - Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, 
ЖК «Львівський маєток», вуя. Сагайдачного, 16; офісне приміщення (І поверх) 

Найменування вододжерела кран 

Дата і час відборе проби 28.04.2018р. 

Запах 1 хлора бали при 20°С бали при 60 С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 10 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0^5 НОК 

рН 

Залишковий хлор не виявлений_ 

вільний М І мг/дм3 ГОСТ 18190-72 
Зв'язаний не виявлений мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність К6 мг С>2 / дм2 

Азот мг/л аміаку 035 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 14,1 мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 

Загальна жорсткість 4 3 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151 - 72 

Сухий залишок ' мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди 12,6 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо 0^5 мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь_ мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дмТОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСҐ 4152-89 

Залишковий алюміній_ 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309- 72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

№165 : 3 4 4 = 23 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 3 
• • о . <> "З відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка , ЖК «Львівський маєток», вул. Сагайдачного, 
будЛб; офісне приміщення ( І поверх) за органолептичними, санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання 
людиною» 

Завідуючий відділенн 
санітарно-гігієніт них 

Завідуючий Києво-Свя 

НТР 

Д О В І Д О Г / * £ , / 
ГТГЙ=Р 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №418 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД « 27 » 04 2018 року 

Місце відбору проби - с.Соф.Боріцагівка. вул.Сагайдачного,!6 ; ЖК «Львівський маєток» 

Найменування вод о джерела - кран (на вході в будинок) 

Дата і час відбору проби. 24.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 8 градуси 

Осад (описати) б/о 

Каламутність 0,3 НОК 

рН ^ 2 

Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 
в 'у 

Окисність 2 2 мг О2 / дм 

Азот мг/л аміаку 0,23 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 9,4 мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 
# о Загальна жорсткість 5,6 мг- екв/дм ГОСТ 4151 -72 

о 

Сухий залишок мг/дмТОСТ 18164-72 

Хлориди І М мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 63, мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо 0,13 мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309- 72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель _мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

Марганець 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

__мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди_ 

Хром(+) 

Кадмій 

Пестициди 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

__мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 Стронцій стабільний 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм _ 

№139 : ЗМЧ=ТЗ , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 3 - відсутні, 
патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран - на вході в будинок ) за адресою с.Соф.Борщагівка, вул.Сагайдачного, 16 ; ЖК 
«Львівський маєток» за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними 
показниками ьідповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-/0 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» 

санії 

> і " ' 
х^Л о \ 

иленпям організації • 
ічних досліджень : 

\ о У. •• \ •'" / ' 
Шво-СвятЬапинським РВЛД 

х ? ^ о 

тят»/ 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охс рони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №419 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 27 » 04 2018 року 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіівська Борщагівка , 
вул.СагайдачногоДб кв.47 ; ЖК «Львівський маєток» 

Найменування водо джерела - кран 

Дата і час відбору проби. 24.04.2018р 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 10 градуси 

Осад (описати) 6/0 

Каламутність 0 ,3 н о к 

рН 7̂ 3 

Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 
о 

Залишковий озон мг/дм ГОСТ 18190-72 

Окисність 1̂ 4 мг 0 2 / д м 

Азот мг/л аміак/ 0.23 мг/дм3ГОСТ4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л н і т р а т і в ^ 

мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 

Загальна жорсткість 5,3 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок 

мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди Ш мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 5,8 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо <Х] мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 
Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюі,:;ній 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна^ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 Стронцій стабільний 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

№140 : ЗМЧ=21 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 3 - відсутні, 
. 3 • • патогенні ентеробактерії в 1 дм - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження 4 с У ^ У ^ 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран ) 
за адресою , с.Софіівська Борщагівка , вул.СагайдачногоДб кв.47 (ЖК «Львівський 
маєток») за органолептичними, сані гарно-хімічними та мікробіологічними 
показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-$ 
«Гігієнічні вил /^ги до води питної, призначеної до споживання людиною» 

Завідуючий віділенням організації 
'^ш^&йо-ВгІЄйічних досліджень : 

>•• і - к ' . и & й В ; п ~ ? 0 А V - V 

иєво-Святошинським РВЛД 
і 

О.В.Кошик 

Є. М. Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охс рони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинсі кий районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №420 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 27 » 04 2018РРКУ 

Місце відбору пр аби - Києво-Святошинський р-н , с.Соф.Борщагівка , вул.Райдужна ,147, кв.21; 
ЖК «Львівський маєток» 

Найменування вододжерела кран 

Дата і час відбору проби 24.04.2018 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 10 градуси 

Осад(описати)_ б/о 

Каламутність 0,3 НОК 

рН 7̂ 5 

Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 
2 

Окисність 1,44 мг 0 2 / д м 

Азот мг/л аміаку 0.27 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 12,4 мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 

Загальна жорсткість 5,1 мг-

екв/дм ГОСТ 4151 -72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164 - 72 

Хлориди П 2 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 4,9 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо_ < 0,1 мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 
Мідь мг/дм ГОСТ43 8 8 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293-72 



Свинець_ 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

Залишковий алюміній_ 

Поліфосфати_ 

Селен 

Нікель 

Марганець 

Тригалогенметани ( ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

Нафтопродукти 

Лужність загальна 

Магній 

Ртуть 

Талій 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309- 72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

"2 

№141 : ЗМЧ=18 , загальні колі-формн , Е.соїі, ентерококі в 100 см - відсутні, 
патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою с.Соф.Борщагівка, вул.Райдужна ,147,кв.21; ЖК «Львівський 
маєток» за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними 
показниками в і д ^ $ Д ^ » ^ м а т и в н и м значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-$ 
«Гігієнічні вг":'~ " " ^ 

і і С • < / \ ' с\ І 
Завідуючий щ і д й і н я щ ^ д а а н і з ^ ^ \ 
санітарно-гігієнг " " ~ т 1 

гної, призначеної до споживання людиною» 

їих, 

Завідуючий РВЛД 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охс рони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинсі кий районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №421 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД «27» 04 2018 року 

Місце відбору щ оби - Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка _вул.Райдужна,147; 
ЖК «Львівський маєток» 

Найменування водо джерела - кран (на вході в будинок) 

Дата і час відбору проби - 24.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 8 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0,3 НОК 

рН 7,4 

Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 1^44 м г 0 2 / д м 2 

Азот мг/л аміаку 0.27 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 13,3 мг/дм ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткість 5,1 мг-екв/дм ГОСТ 4151 - 72 

Сухий залишок / мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди Ц 2 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 3^9 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо <_0А мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ43 8 8 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець_ 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати_ 

Селен 

Нікель 

Марганець 

Тригалогенметан^ (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

Нафтопродукти 

Лужність загальна 

Магній 

Ртуть 

Талій 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речоїлгаи, характерні для місцевих умов,мг/дм _ 

№132 : ЗМЧ=23 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см - відсутні, 
патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження_ 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран - на вході в будинок ) за адресою : с.Соф.Борщагівка, вул.Райдужна, 147 ; 
ЖК«Львівський маєток», за органолептичними, санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171-/^«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання 
людиною» 

іленням організації 
рх досліджень : 

вятошинським РВЛД 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



и 
Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №422_ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД « 27 » 04 2Р18РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський район , с.Соф.Борщагівка. вул.КошоваЛ 10 ; 
ЖК «Львівський маєток» 

Найменування вододжерела_ - кран (на вході в будинок) 

Дата і час відбору лроби 24.04.2018р. 
Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 8 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0̂ 3 НОК 

рН 7,4 
Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 1.1 МГ О2/дм 

Азот мг/л аміаку 0,16 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітра';в 10,7 мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткість 5,0 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151 - 72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164 - 72 

Хлориди 12,6 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 5,4 мг/дм3 ГбСТ 4389 - 72 

Залізо 0,15 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

Свинець мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



и 
Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охоь ній здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №422 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 27 » 04 2Р18РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський район, с.Соф.Борщагівка, вул.КошоваЛ 10 ; 
ЖК «Львівський маєток» 

Найменування вододжерела_ - кран ( на вході в будинок ) 

Дата і час відбору лроби 24.04.2018р. 
Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 8 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0̂ 3 НОК 

рН 7.4 
Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 1,1 мг О2/дм 

Азот мг/л аміаку 0,16 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0.003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 10,7 мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткість 5.0 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151 - 72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164 - 72 

Хлориди 12,6 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 5,4 мг/дм3 ГбСТ 4389 - 72 

Залізо 0,15 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

Свинець мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-ЇО від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани ( ТГМ,сума)_ мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти_ мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Стронцій стабільний мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

• • а л 

№143 : ЗМЧ=14 , загальні колі-формн , Е.соїі, ентерококі в 100 см - відсутні, 
патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран - на вході в будинок ) за адресою : с.Соф.Борщагівка, вул.Кошова ,110 ; 
ЖК« Львівський маєток», за органолептичними, санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171-Д<Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання 
людиною», 

сан іТарвд^Ь неп і чгш-х:ДЬсл V гжень : 
Ш ДПЯ Щ? 

Завід — тг 

• • Ш т ^ 1 

ІІятдзщинським РВЛД 

і / / 

О.В. Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охс рони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №423 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 27 » 04 2018 року 

Місце відбору проби - Киево-Святошинський р-н. с.Софііївська Борщагівка, вул.Кошова ,110 
кв.38 ; ЖК «Львівський маєток» 

Найменування водо джерела - кран 

Дата і час відбору проби 24.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість__8 градуси 

Осад (описати)б/о 

Каламутність 0,5 Н 0 К 

рН 16 
Залишковий хлор 

вільний ^ Г 0 С Т 1 8 1 9 0 " 7 2 

Зв'язаний мг /дм 3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3ГОСТ 18190-72 

Окисненість__. 0.96 м г 0 2 / д м 2 

Азот мг/л аміаку 0.24 мг /дм 3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів_<0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 14,5 м г / д м 3 Г 0 С Т 1 8 8 2 6 " 7 3 

Загальна жорсткість 5,0 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164 - 72 

Хлориди Ш м г / д м 3 Г О С Т 4 2 4 5 " 7 2 

Сульфати 1 9 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 7 2 

Залізо ( Ш мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

м і д ь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Ц и н к мг/дм3ГОСТ 18293-72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати_; 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309- 72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди_ 

Хром(+)_ 

Кадмій 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільний_ 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

• З №144 : ЗМЧ=17 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см -
• 3 • • відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження . 
/ 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою : с.Софіівська Борщагівка, вул.Кошова,110, кв.38 ; ЖК «Львівський 
маєток» за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними 
показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» 

№ 
"У"*" " ^ Ч ц й віді^енням організації 

ірно:гігієнічНцх досліджень : 

від|і)ний Києвс^Святошинським РВЛД 

У- \ 

. д о в і Д ., о 
: 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування за.сладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №424 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 27 » 04 2Р18РОКУ 

Місце відбору пр ->би - Києво-Святошинський район , с.Софіївська Боргцагівка. вул.Соборна.126 
(офіс) ; ЖК «Львівський маєток»» 

Найменування вододжерела - кран 

Дата і час відбору проби. 24.04.2018р. . 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 15 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0̂ 3 НОК 

рН_ 1£ 
Залишковий хлор _ _ 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озої мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 5^0 МГ 0 2 / д м 

Азот мг/л аміаку 0,35 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 3,4 мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 

Загальна жорсткість 5,0 _мг-екв/дм ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок 

мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди \_5А мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 58,4 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо 0,21 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 
Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

Барій_ 

Фтор_ 

мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

11оліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм ДСанПін № 2.2.4-171 -10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани ( ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти_ мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загали; а 

Магній 

Ртуть 

Талій 

Ціаніди 

_мг-екв./дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм^ ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільний 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

• • • з • • №145 : ЗМЧ=23 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см - відсутні, 
патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження . / / 7 
ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 

(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Соборна ,126 (офісне приміщення) ; 
ЖК «Львівський маєток» за органолептичними, санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171-^Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання 
ЛЮДИНОЮ» ^ГГс 

Завідуюча 
санітарноШП' 

І'"? 
ЗавідуючіЩК опіинс^'сим РВЛД 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування за.сладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №425 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ води 

ВІД « 27 » 04 2Р18Р0КУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н ,с.Соф іївська Боргцагівка, вул. Академіка 
Шалімова, 69 - А (офіс) 

Найменування вододжерела - кран 

Дата і час відбору проби 24.04.2018р. 

Залах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість__8 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність 0,3 НОК 

рН 1_А 
Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисненість и мг 02 / дм 

Азот мг/л аміаку 0,2 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 12,4 

мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткість 5,0 мг- екв/дм ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди 12,6 _ мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 6І> _ м г / д м 3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо 0^5 • • • мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець_ 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дмТОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСҐ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+) 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільний_ 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

• • • • З * * 
№146 : ЗМЧ=22 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см - відсутні, 

патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження 
67" 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова, 69-А ( офіс) за 
органолептичними, санітарно-хімічгими та мікробіологічними показниками відповідає 
нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171 ̂ Гігієнічні вимоги до води 
питної, призна іенс д споживання людиною» 

'і оХ-ОРо/ ' 
р- IV. 

Завідуючий віділ^^щ^ртанізаціїЧ'..., 
санітарно-гігієн^0| іх'дос^жень ' 

ИТЮЬтеим РИМ Завідуючий Ки є цейСадтош иїГс ьки м РШ 
9/ 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування за.сладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №426 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД « 27 » 04 2Р18РОКУ 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський район, с.Софіївська .Борщаліжа. вул.Академіка 
Шалімова,67- А . (дитячий садочок) 

Найменування водо джерела - кран 
Дата і час відбору проби. - 24.04.2018р 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 8 градуси 

Осад (описати) б/о 

Каламутність_ 0̂ 5 НОК 

рН ТА 
Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисненість 0,64 МГ 0 2 / дм 

Азот мг/л аміаку 0.2 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0.003 _мг/дм3 ГОСТ 4192-82 
-Зі 

КВ/ДЇ "3 

г3 

•I3 

Сульфати 5̂ 8 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо 0.21 мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

Свинець мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

Азот мг/л нітратів 11,1 мг/дм3 ГОСТ 18826 - 73 

Загальна жорсткість 5,0 __мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди Ш мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 



Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати 

Селен 

мг/ дм ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди_ 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільчий_ 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 
№147 : ЗМЧ= 27 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 

відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження у • ' у 
У 

В И С Н О В К И Л І К А Р Я : Досліджений зразок пйтної води з розподільної мережі 
(кран - на вході в будинок ) за адресою : с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова, 
67-А(дитячий садочок) за органолептичними, санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання 
людиною» 

вщіленням організації 
^^гіЗтфно-гіН&щчних досліджень : 

відрсчий КИЄЕ9|\СВЯТОШИНСЬКИМ Р В Л Д 

\ ^ І І \ Д О В І Д О І 
^ - С Д 

О.В.Кошик 

Є. М. Ковнацький 



Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній_ 

Поліфосфати 

Селен 

мг/ дм ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани ( ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Лужність загальна 

Магній 

Ртуть 

Талій 

_мг-екв./дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди_ 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільчий_ 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 
№147 : ЗМЧ= 27 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см 

відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження^ 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок пйтної води з розподільної мережі 
(кран - на вході в будинок ) за адресою : с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова, 
67-А(дитячий садочок) за органолептичними, санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання 
людиною» 

Давідуїочий віділешіям організації 
фьш-гтєщчних досліджень : 

: Заві/(Рк)чий КИЄЕЗДСВЯТОШИНСЬКИМ РВЛД 

№ о в і д о £ 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування за.сладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №427 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 27 » 04 2018 року 

Місце відбору проби - Києво-Свчятошинський район , с.Софііївська .Борщагівка, вул. Академіка 
Шалімова.69 - Б (школа) 

Найменування водо джерела- кран 

Дата і час відбору проби_24.04.2018р. 

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 5 градуси 

Осад (описати) ополосц. 

Каламутність Ц) НОК 

рН ТА 
Залишковий хлор 

вільний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Зв'язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисненість мг 02 / дм 

Азот мг/л аміаку <0.1 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів_ 

8,6 мг/дм ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткі ;ть мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72 

Сухий залишок мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди 19,6 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати М мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо 0,76 мг/дм3 ГОСТ 4011 - 72 Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 
Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець 

_мг/дм ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ.сума) 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди_ 

Хром(+)_ 

Кадмій 

_мг/дм^ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди 

Стронцій стабільлий_ 

мг/дм3 ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місц ;вих умов,мг/дм 
З • • 

№148 : ЗМЧ=22 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см - відсутні, 
патогенні ентесчбактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження_ а * 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі 
(кран ) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова , 69-Б ( школа) за 
органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає 
нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної до споживання людиною» 

нням організації 
х досліджень : 

вятошинським РВЛД 

О.В.Кошик 

С.М.Ковнацький 



Код форми за 
ЗКУД 
Код закладу ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я УкраїниМедична документація 
Найменування закладуФорма № 327/0 

Затверджена наказом 
МОЗ України 

Києво - Святошинський районний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України 

11 07 2 0 0 0 р № 1 6 0 

ПРОТОКОЛ №447 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

ВІД« 02 » 05 2018 року 

Місце відбору проби - Києво-Святошинський район , с.Софіївська Борщагіека, 
вул.Шалімова майданчик накопичувальних резервуарів 

Найменування вододжерела - Резервуар чистої води (після очистки) 

Дата і час відбору проби 28.04.2018р. 

Запах 1 ( хлору) бали при 20°С бали при 60°С 

Присмак бали при 20°С , кольоровість 8 градуси 

Осад(описати) б/о 

Каламутність (К5 _НОК 

рН 7,4 

Залишковий хлор не виявлений 

вільний 0,41 мг/дм3 ГОСТ 18190-72 
Зв'язаний не виявлений мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Залишковий озон мг/дм3 ГОСТ 18190-72 

Окисність 1,44 МГ О7. / дм 

Азот мг/л аміаки 0,35 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітритів <0.003 мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

Азот мг/л нітратів 13,7 мг/дм3 ГОСТ 18826-73 

Загальна жорсткій гь 4,0 мг-екв/дм3 ГОСТ 4151 -72 

Сухий залишок 
і 

мг/дм3ГОСТ 18164-72 

Хлориди 12,6 мг/дм3 ГОСТ4245 - 72 

Сульфати 10.7 мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залізо 0,13 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 

Мідь мг/дм3ГОСТ4388 - 72 

Цинк мг/дм3ГОСТ 18293- 72 



Свинець 

Миш'як 

Барій 

Фтор 

мг/дм3ГОСТ 18293- 72 

мг/дм3 ГОСТ 4152-89 

мг/дм3ДСанПін№ 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ГОСТ 4389 - 72 

Залишковий алюміній_ 

Поліфосфати_ 

Селен 

мг/дм3 ГОСТ 18165-89 

мг/дм3 ГОСТ 18309-72 

мг/дм3 ГОСТ 19413-89 

Нікель 

Марганець_ 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10 

мг/дм3ГОСТ4974 - 72 

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_ 

Поверхнево - активні речовини 

Феноли 

_мг/дм3 ДСанПін№2.2.4-171-Ю від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Нафтопродукти^ 

Лужність загальна_ 

Магній 

Ртуть 

Талій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг-екв./дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Ціаніди 

Хром(+)_ 

Кадмій 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Пестициди_ 

Стронцій стабільний 

мг/дм3 ДСанПін №2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

_мг/дм3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10 

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм 

З 
№167 : ЗМЧ= 25 , загальні колі-форми , Е.соїі, ентерококі в 100 см -

відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм 3 - відсутні. 

Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з резервуару чистої води 
( після очистки ) за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними 
показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПЇН 2.2.4-171- 10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» 

& нтр, 
Завідуючий відділенням ~ ~ " 
санітарно-гіїїєнк 'шх до< 

Завідуючий Києво-Свя' 

О.В. Кошик 

С.М.Ковнацький 


